
Kanal-Messumformer für relative Feuchte
Transmetteur d'humidité de gaine
Duct-type transducer for relative humidity
Trasmettitore di umidità per canale
Transmisor de humedad para conducto
Fukt-mätomformare för kanalmontage
Vochtigheidsmeetomvormer voor kanalmontage

Montagevorschrift
Instructions de montage
Fitting instruction
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Montagevoorschrift
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Ø 0,2 mm (XP4, XP41)

1,3±0,1 bar

B07198B04273c

Dichtung
Joint
Seal
Guarnizione
Junta
Tätning
Dichting

Ø 6,1

Ø 5,5

54

14
28

10

10

57



Fr. Sauter AG CH-4016 Basel (Schweiz)
Tel. +41 61 - 695 55 55    Fax +41 61 - 695 55 10 

505514 033 L12
Printed in Switzerland

– 2 – MV 505514

http://www.sauter-controls.com
e-mail: info@sauter-controls.com

6

B07200

Ø 0,2 mm (XP4, XP41)
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Nachjustierung
Réétalonnage
Re-calibration
Reritaratura
Reajustado
Justering
Na-ijking


